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Аксессуары Для Монтажа:

6.      Дюбель пластиковый ............................................................................................. 2 шт.

7.      Крюк крепежный ..................................................................................................... 2 шт.

8.      Кольцо дымохода (диафрагма) по модельно ...................................................... 1 шт.
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10,2 10,4 12,3 14,5 16,4 16,6 18,7

7

Максимальное потребление
природного газа

Максимальное потребление
сжиженного газа

Максимальное потребление
природного газа

Минимальное давление
подачи газа
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1.    Отверстие для коаксиальной трубы
2.    Вентилятор
3.    Дефлектор
4.    Датчик перегрева
5.    Теплообменник основной
6.    Электроды розжига и ионизации
7.    Горелка
8.    Силиконовая трубка
9.    Газовый клапан
10.  Привод трехходового крана
11.  Манометр
12.  Температурный датчик отопления
13.  Температурный датчик ГВС
14.  Кран подпитки
15.  Пресостат
16.  Силиконовая трубка
17.  Расширительный бак
18.  Предохранительный клапан 3 бар
19.  Пластинчатый теплообменник ГВС
20.  Датчик давления воды
21.  Автоматический воздушный клапан
22.  Циркуляционный насос
23.  Датчик протока ГВС

М – выход контура отопления

U – выход контура ГВС

G – вход газа

E – вход холодной воды

R – обратная линия системы отопления
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1.    Отверстие для коаксиальной трубы
2.    Вентилятор
3.    Дефлектор
4.    Датчик перегрева
5.    Теплообменник основной
6.    Электроды розжига и ионизации
7.    Горелка
8.    Силиконовая трубка
9.    Газовый клапан
10.  Привод трехходового крана
11.  Манометр
12.  Температурный датчик отопления
13.  Температурный датчик ГВС
14.  Кран подпитки
15.  Пресостат
16.  Силиконовая трубка
17.  Расширительный бак
18.  Предохранительный клапан 3 бар
19.  Пластинчатый теплообменник ГВС
20.  Датчик давления воды
21.  Автоматический воздушный клапан
22.  Циркуляционный насос
23.  Датчик протока ГВС

М – выход контура отопления

U – выход контура ГВС

G – вход газа

E – вход холодной воды

R – обратная линия системы отопления
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1.    Пресостат
2.    Вентилятор
3.    Теплообменник основной
4.    Электроды розжига и ионизации
5.    Горелка
6.    Расширительный бак
7.    Автоматический воздушный клапан
8.    Циркуляционный насос
9.    Датчик давления воды
10.  Предохранительный клапан 3 бар
11.  Датчик протока ГВС
12.  Герметичная камера сгорания
13.  Датчик перегрева
14.  Газовый клапан
15.  Пластичный теплообменник ГВС
16.  Привод трехходового крана
17.  Трехходовый кран
18.  Температурный датчик отопления
19.  Кран заполнения
20.  Температурный датчик ГВС

М – подача в систему отопления

U – выход горячей воды

G – подключение газа

E – вход холодной воды

R – возвращение из системы отопления
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА МОДЕЛИ AGB 10-13-18-20-24 -26 DL

1- схемотическое изображение соединений газового котла; 2-датчик потока; 
3- электрод розжига иионизации пламени; 4-комнатный термостат и 
аксесуары (при отсутствии термостата делают замыкание накоротко); 5- 
кабель питания; 6- наружный датчик температуры; 7-датчик ГВС NTC; 8- 
датчик отопления NTC; 9- термостат; 10- датчик давления воды; 11-
прессостат; 12- электронный трехходовой клапан; 13- циркуляционный 
водяной насос;14- вентилятор; 15-газовый пропорциональный клапан; 
16-дисплей;
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА МОДЕЛИ AGB 30-35 DL

DIP переключатели

LCD

L
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Е9 - низкое напряжение в сети ниже 190 В
ЕЬ - неполадки с датчиком температуры дымовых газов
EF - проблемы с датчиком наружной температуры
EA - конденсат в блоке управления

Е9 - низкое напряжение в сети ниже 190 В 
Cбой программного обеспечения. Выход из строя платы управления.

ЕЬ - неполадки с датчиком температуры дымовых газов (по модельно)
Выход из строя датчика температуры дымовых газов.

EF - проблемы с датчиком наружной температуры
Неисправность датчика наружной температуры. 
Обрыв кабеля датчика наружной температуры.

EA - конденсат в блоке управления
Образование конденсата в блоке управления.
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Вход в меню
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НАСТРОЙКИ КОТЛОВ Серии HUBERT 10-13-18-20-24-26 DL

Настройка параметров котла
По умолчанию разница температуры на входе и выходе составляет 8°С. При 
необходимости этот показатель системных параметров, может быть изменен 
только уполномоченным сотрудником сервисного центра.
Установка системных параметров
• нажмите одновременно кнопку СБРОС- 6 и кнопку ЗИМА-3 , это переведёт 
систему котла в режим смены параметров.
• после ввода меню настройки данных, нажмите кнопку ЗИМА-3/ЛЕТО-4, для 
выбора параметра.
• нажмите кнопку СБРОС для изменения параметра далее с помощью кнопки
ЗИМА -3/ЛЕТО - 4,установите нужный диапазон.
• при завершении настройки данного параметра нажмите кнопку СБРОС -6, 
чтобы вернуться в предыдущее меню настроек.
• для сохранения настроек и выхода из меню, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ -
5,чтобы вернуться в режим ожидания.

31



Значения параметров установки

Параметр Значение параметров 
Диапазон 

По умолчанию параметров 

30 РН Максимальная мощность отопления 
АС-0-99 
DC-0-99 

АС-45 
DC-74

31 PL Минимальная мощность отопления 
АС-0-99 
DC-0-99 

АС-20 
DC-46

32 dH Максимальная мощность ГВС  АС-0-99 
DC-0-99

АС-45 
DC-74

33 dL 
АС-0-99 АС-15 

DC-46

0: остановлено 

34 FF 

DC-0-99 

DCI-3 обнаружение 

температуры 

35 сн 0 
1Н 

36 CN 0-20 
Отопление: 
Теплый пол: 

37 CF 

Минимальная мощность ГВС 

Обнаружение изменения температуры 
датчика отопленя 

Режим ОТОПЛЕНИЕ 

Режим ТЕПЛЫЙ ПОЛ 

Разница температуры отопления, момент включения 

Разница температуры отопления, момент отключения 0-15 

н 
38 RP 

1Н 

1Н 

2Н 
39 Sb 2 

3Н 

4Н 

5Н 

40 So 
1 

41 1-99 10% 

42 Р1 0-30 

43 Р2 0-12 

44 RE 1 

Включить режим теплового баланса 

Включить режим теплового баланса 

В режиме ожидания, насос работает постоянно 

В режиме ожидания, на сос отключается 

В режиме ожидания, насос 3 мин.работает, 3мин. отдыхает

режиме ожидания, насос 3 мин.работает, 7мин. отдыхает

режиме ожидания, насос 7 мин.работает, 15мин. отдыхает

режиме ожидания, насос 15 мин.работает, 30мин. отдыхает

Без  солнечной батареи 

С солнечной батареи

Пусковая мощность 

ЕРТ Температура контроля наружного воздуха 

Параметры кривой наружной
 
температуры (Kn) 

Сброс параметров настройки (все параметры 
сбрасываются до заводских

 
значений по умолчанию) 

Установка параметров(параметры

 
можно установить) 1Н 

0 0(30 С - 80 С) 

0 0
(25 С - 60 С) 

08 С 

0
 8 С 

0 8 С 

0 

0 

0 

0 

dg 

0 

0 

н 0 

н 0 

н 0 

изменения 
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АКТ  ВВОДА КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ №  

Сервисный центр

Адрес:  

Ответственное лицо в СЦ:  

ФИО мастера, выполнившего работу:  

Тел.:  

Тел.:  

ФИО клиента:  

Тел.:  

Адрес:  

№ договора на гарантийное обслуживание:  

Модель котла:  Серийный номер:  

Дата продажи:  Дата пуско-наладки:  

Примечание:  

Подписи сторон  

Подпись клиента : Подпись мастера:  
М.П.
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Сервисный центр:  

ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подпись клиента:

Подпись мастера:

М.П.

 

Акт о прохождении ежегодного 
сервисного технического обслуживания

Ответственное лицо в СЦ:  

Тел.:  

ФИО мастера, выполнившего работы:

№ договора на гарантийное обслуживание:  

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Подписи сторон:

1 Число/месяц/год

2 Чистка вентилятора 

1-год 2-год 4-год3-год

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Продувка прессостата и силиконовых трубок 

Проверка давления воздуха в 
расширительном баке, при необходимости 
подкачать до 1 бар  

Проверка контактов, чистка от окисления.

Проверка на герметичность все 
соединения, газовой и водяной системы котла  

Чистка газового клапана, горелки и 
теплообменника с наружи от сажи    

Чистка газового фильтра, грязевых фильтров 
ХВС и отопления 

 

Проверка настроек и автоматики 
безопасности котла. 

10 

11 

12 

Примечание:  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ТАЛОН № 1
На гарантийный ремонт настенного газового котла  HUBERT

Заводской №

Продан магазином

(наименование торга)

Штамп магазина «____» ____________________20_____г.

 

Подпись_________________

 

Владелец, его адрес и телефон 

Подпись

Выполненные работы по устранению 

неисправностей

Наименование заменённых запасных 

частей

Организация, выполнявшая ремонт
 (наименование)  

       

(адрес и телефон)

 

Мастер
(дата) (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

УТВЕРЖДАЮ

 

Руководитель
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп «____» ____________________20_____г.

Подпись_________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ТАЛОН № 2
На гарантийный ремонт настенного газового котла  HUBERT

Заводской №

Продан магазином

(наименование торга)

Штамп магазина «____» ____________________20_____г.

 

Подпись_________________

 

Владелец, его адрес и телефон 

Подпись

Выполненные работы по устранению 

неисправностей

Наименование заменённых запасных 

частей

Организация, выполнявшая ремонт
 (наименование)  

       

(адрес и телефон)

 

Мастер
(дата) (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

УТВЕРЖДАЮ

 

Руководитель
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп «____» ____________________20_____г.

Подпись_________________

Акт гарантийных работ № 2
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ТАЛОН № 3
На гарантийный ремонт настенного газового котла  HUBERT

Заводской №

Продан магазином

(наименование торга)

Штамп магазина «____» ____________________20_____г.

 

Подпись_________________

 

Владелец, его адрес и телефон 

Подпись

Выполненные работы по устранению 

неисправностей

Наименование заменённых запасных 

частей

Организация, выполнявшая ремонт
 (наименование)  

       

(адрес и телефон)

 

Мастер
(дата) (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

УТВЕРЖДАЮ

 

Руководитель
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп «____» ____________________20_____г.

Подпись_________________

Акт гарантийных работ № 3
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